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Balade thermingue

Déroulé de la présentation

* Présentation de I'ALEC SQY
* Quelques notions techniques

* Analyse de clichés thermographiques
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Quelgues notions techniques
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Le confort thermique

Source : ADEME
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Les mouvements d'air
dus aux infiltrations

parasites entrainent une

sensation d'inconfort
dans le logement.
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" HUMIDITE Do
Un air trop humide provogque

une sensation dinconfort
(sensation de froid dans les woies

respiratoires...). Pour se sentir bien,

e taux d'humidité doit étre
compris entre 40 et 60 %
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gie dans le logement indivi
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CONSTRUITE AVANT 1974 ET NON ISOLEE

s | ADEME Balade thermique — Poigny la Forét — 18/01/2022 - conseil@alecsqy.org Hlecgf



Analyse de clichés
thermographiques
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Analyse thermographique

e FEchelle de température :

Dans le cas d'une photo prise de l'intérieur :

Température du point

Echelle de températures illustrée
par une variation de couleur

Point de mesure de température

Température plus faible _

Température plus élevee

Déperditions fortes

Dans le cas d'une photo prise de I'extérieur :

Proche de la température ambiante

intérieure

Température plus faible _

Proche de la température ambiante
extérieure

Température plus élevée

Déperditions fortes
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Analyse thermographique
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Analyse thermographique
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Analyse thermographique

Isolation par |'extérieur

Résistance thermique R=3,7 m2.K/W
Epaisseur nécessaire : Environ 15 cm
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Comparaison de trois pavillons
Analyse thermograph‘que Isolation par l'intérieur - Pas

d'isolation - Isolation par I'extérieur

“ les 3 pawvillons "

© Institut de la Thermographie

O

absence
d'isolation

loggia

isolation intérieure

isolation extérieure
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Analyse thermographique

Visualisation du radiateur
depuis |'extérieur, signe de
mauvaise isolation
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Analyse thermographique

@ Installer un film réflecteur
N\ Exemple: 2 cm de polystyrene + feuille alu
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Analyse thermographique

@ Les déperditions
par la toiture
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Analyse thermographique

Isolation de la toiture
Combles perdus : Isolation du plancher en vrac ou en rouleau
Combles habitables : Isolation sous rampant ou par I"extérieur
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Analyse thermographique

@ Les fenétres et les portes
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Analyse thermographique

Installer ou changer le joint de calfeutrage (fenétre et portes)
Installer un bas de porte isolant
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Analyse thermographique

Volets ouverts : la chaleur
s'échappe
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Portes et fenétres
« fantdmes »
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Analyse thermographique

@ Les installation de chauffage non isolées
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Analyse thermographique

f Calorifuger les tuyaux de chauffage
" Sur-isoler le ballon d'eau chaude
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Analyse thermographique

Etanchéité a
I"air des
prises et

interrupteurs
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Analyse thermographique

@ Utiliser des boitiers d’encastrement isolants et
\

étanches a 'air
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Les conseillers France Rénov’ vous répondent :

01 3047 98 90

conseil@alecsqy.org

Et vous accueillent sur rendez-vous :

A Montigny-le-Bretonneux

Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 bis avenue Paul Delouvrier
Du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 13h30 a 17h30
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